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OCENA ROCZNA
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Lubiewie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi dzialajac na podstawie art. | pkt 1. art.
4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019r..
poz. 59 z p6zn. zm.) art. 12 ust, | ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) § 22 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdan z badan jakosci wody. przeprowadzonych w
ramach nadzoru sprawowanego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi
oraz w ramach kontroli wewngtrznej prowadzonej przez administratora wodociagu publicznego w
Lubiewie - Zaklad Komunalny Gminy Lubiewo z/s w Byslawiu, ul. Gléwna 75, 89-510 Byslaw. w
2020 r., w ponizszych punktach zgodnosci:

- Lubiewo, ul. Hallera, stacja uzdatniania wody — woda surowa

- Lubiewo, ul. Hallera, stacja uzdatniania wody — woda uzdatniona
- Lubiewo, ul. Wojska Polskiego 16, budynek szkoly podstawowej
- Trutnowo 17, budynek $wietlicy wiejskiej

STWIERDZA

warunkowy przydatno$é wody do spozycia przez ludzi, z wodociggu publicznego w Lubiewie,

UZASADNIENIE

W 2020r. w ramach kontroli wewnetrznej przeprowadzanej przez Zaklad Komunalny Gminy
Lubiewo z/s w Bystawiu, ul. Gléwna 75. 89-510 Bystaw, pobrano 6 probek wody z wodociggu
publicznego w Lubiewie. Administrator wodociggu dokonat poboru probek wody w ww. punktach
zgodnosci zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Tucholi. Z uwagi na trwajacg epidemi¢ SARS-CoV-2 Panstwowy Powiatow,
Inspektor Sanitarny w Tucholi odstapit od poboru 3 probek wody w ramach nadzoru nad jakoscig
wody przeznaczonej do spozycia.
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Analizy wody wykonano w zakresie parametrow grupy A i B zalacznika nr 2 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wérod parametrow grupy A zalgcznika nr 2 oznaczano: bakterie grupy coli, Escherichia coli,
ogolna liczbe mikroorganizméw w 22 °C, barwe, metnosc, smak, zapach, pH oraz przewodnos¢
elektryczna.

Wsrod parametrow grupy B zalgeznika nr 2 oznaczano: enterokoki, utlenialnosc, wegiel
ogolny organiczny, glin, nikiel, arsen, chrom ogdlny, oféw, kadm, mangan, zelazo, selen, antymon,
rte¢, miedz, bor, cyjanki ogolne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, X chloranow
i chlorynoéw, sod, amonowy jon, magnez, benzo(a)piren, T WWA, ¥ THM, X trichloroeten
i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan,
pestycydy oraz X pestycydow.

Przeprowadzone badania prébki wody pobranej 12.08.2020 r. przez administratora wodociggu
w ramach kontroli wewnetrznej jakosci wody przeznaczonej do spozycia, wykazaly przekroczenie
parametru metnosé — 13 NTU (norma <1 NTU) oraz barwa — 50 mg/Pt (norma: <I) w punkcie
zoodnosei wstacji uzdatniania wody w  Lubiewie. Administrator wodociagu publicznego w
Lubiewie niezwlocznie podjal dziatania naprawcze, polegajace na wymianie zl6z filtracyjnych,
czyszezeniu i plukaniu elementéw wodociagowych w stacji uzdatniania wody. a takze ponownym
poborze kontrolnych probek wody. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi wszczal
postepowanie administracyjne w tej sprawie. W dniu 16 pazdziernika 2020 r. wydat decyzje¢ nr 1973-
14/20. w ktorej okreslil jakos¢ wody w pochodzacej z wodociggu publicznego w Lubiewie jako
warunkowo przydatng do spozycia przez ludzi. Do chwili obecnej nie udato si¢ doprowadzi¢ jakosci
wody w stacji uzdatniania wody w Lubiewie do zgodnej z wymaganiami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozyeia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrow.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, biorac powyzsze pod uwage.
stwierdza. iz na koniec 2020 roku woda w wodociggu publicznym w Lubiewie byla warunkowo
przvdatna do spozycia przez ludzi.
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Do wiadomosci:
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