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OCENA ROCZNA
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Byslawiu

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi dzialajac na podstawie art. 1 pkt 1, art.
4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019r.,
poz. 59 z pozn. zm.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) § 22 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdan z badan jakosci wody, przeprowadzonych w
ramach nadzoru sprawowanego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi
oraz w ramach kontroli wewngtrznej prowadzonej przez administratora wodociggu publicznego w
Bystawiu - Zakiad Komunalny Gminy Lubiewo z/s w Bystawiu, ul. Gléwna 75, 89-510 Bystaw, w
2020 r., w ponizszych punktach zgodnosci:

- Bystaw, ul. Stoneczna, stacja uzdatniania wody — woda surowa

- Bystaw, ul. Stoneczna, stacja uzdatniania wody — woda uzdatniona
- Bystaw, ul. Stoneczna 3, budynek osrodka zdrowia

~—- Bystaw, ul. Kwiatowa 9, budynek zespotu szk6t

- Bystawek 51A, budynek $wietlicy wiejskie;j

STWIERDZA

przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi, z wodociggu publicznego w Byslawiu.

UZASADNIENIE

W 2020 r. w ramach kontroli wewnetrznej przeprowadzanej przez Zaklad Komunalny Gminy
Lubiewo z/s w Bystawiu, ul. Gléwna 75, 89-510 Bystaw, pobrano 6 prébek wody z wodociagu
publicznego w Bystawiu. Prébki wody zostaly pobrane w ww. punktach zgodnosci zgodnie z
harmonogramem zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Tucholi. Z uwagi na trwajaca epidemi¢ SARS-CoV-2 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Tucholi odstapit od poboru 3 probek wody w ramach nadzoru nad jakosciag wody przeznaczonej do
spozycia.

Id
£ 7 10,00%1/;:

POLEK
lllllll E ODZYSKANIA

..............



Analizy wody wykonano w zakresie parametrow grupy A i B zalgcznika nr 2 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wsrod parametrow grupy A zatacznika nr 2 oznaczano: bakterie grupy coli, Escherichia coli,
0gblng liczbe mikroorganizméw w 22 °C, barwe, metnos¢, smak, zapach, pH oraz przewodnosé
elektryczna.

Wsrdd parametrow grupy B zalgcznika nr 2 oznaczano: enterokoki, utlenialno$é, wegiel
og6lny organiczny, glin, nikiel, arsen, chrom ogélny, oléw, kadm, mangan, zelazo, selen, antymon,
rte¢, miedz, bor, cyjanki ogdlne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, X chloranéw
i chlorynow, so6d, amonowy jon, magnez, benzo(a)piren, ¥ WWA, ¥ THM, X trichloroeten
i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan,
pestycydy oraz X pestycydow.

Przeprowadzone badania pobranych probek wody nie wykazaly przekroczen ww.
parametréw. Woda w wodociagu publicznym w Bystawiu w 2020r. speiniala wymagania okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrow.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, biorgc powyzsze pod uwage,
stwierdza, iz w 2020 roku woda w wodociagu publicznym w Bystawiu byla przydatna do spozycia

przez ludzi.
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