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Komunikat
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi
z dnia 9 czerwca 2021 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi informuje, Ze po zapoznaniu sie z wynikami badan
probek wody pobranych w dniu 10.05.2021 r. (data wptywu 08.06.2021 r.) z wodociagu publicznego w
Bystawiu, stwierdza:

warunkowg przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi, z wodociagu publicznego w Byslawiu,
zaopatrujgcego w wode¢ mieszkanc6w nast¢pujacych miejscowosci: Bystaw, Byslawek, Klonowo,
Lubiewice, Minikowo, Plazowo, Szumijca, Teolog, Wandowo, Welpin, Zamrza, Zamrzenica,
Brukniewo, Lubiewo, Trutnowo, Bruchmiewo, Cierplewo, Sucha, ze wzgledu na przekroczenie
nast¢pujacych parametréw: ogélna liczba mikroorganizméw w temp. 22°C - powyzej 300 jtk/1ml
(zalecana warto$¢: ponizej 100 jtk/lml w wodzie wprowadzanej do sieci, ponizej 200 jtk/1ml w kranie
konsumenta), m¢tnos¢ — 3,0 NTU i 3,2 NTU (zalecana warto§¢: < 1,0 NTU), zelazo ogélne — 364 pg/l
(morma <200 pg/l), mangan — 144 (norma < 50 pg/1)

Waoda, o ktérej mowa, moze stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla zdrowia konsumentéw.

Woda nadaje si¢ do celéw gospodarczych oraz do spozycia po wcze$niejszym
przegotowaniu!

2 min.

oy

WC

Przekroczenie wartosci podanych wyzej parametréw, stanowi naruszenie wymagan higienicznych
i zdrowotnych okreslonych w zafgczniku nr 1C tab.1 i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zaktad Komunalny Gminy Lubiewo w Byslawiu, ul. Gléwna 75, 89-510 Bystaw, zarzadzajacy
wodociggiem publicznym w Bystawiu, zostat zobowigzany do:
1. podjecia dzialan naprawczych i doprowadzenie jako$ci wody pod wzgledem mikrobiologicznym do zgodnej
z wymogami okreslonymi w zalaczniku nr 1C tab.1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),
2. przedstawienia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tucholi wynikéw badania wody
w zakresie parametrow: ogolna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22°C, zelazo ogélne, mangan,
metnosé¢ swiadczgcych o jej zgodnosci z wymaganiami ww. rozporzgdzenia.

Powyizszy komunikat obowigzuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.




